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PROJEKTOWANA ELEKTROCIEPLOWNIA
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UKLAD ROZLICZENIOWY
Z PGE DYSTRYBUCJA SA
TL1

ZASILANIE PODSTAWOWE
Kierunek ST-15 TOPAZ

UKLAD ROZLICZENIOWY
Z PGE DYSTRYBUCJA SA
TL1

400KVA
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3xXRUHAKXS 1x120

ZASILANIE REZERWOWE
Kierunek ST-9
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Komora transformatora

7 Komora transformatora
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Komora agregatu kogeneracyjnego
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Komora agregatu kogeneracyjnego

Uwaga:
7 Synchronizacja generatora G1 wykonywana jest wytacznikiem -1Q1 400 VAC
Synchronizacja generatora G2 wykonywana jest wytacznikiem -2Q1 400 VAC

Generator G1 oraz G2 nie pracujg ha wyspe
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Radzyniu Podlaskim

Schemat zasilania - stan projektowany




